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im. Józefa Tuliszkowskiego
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l NSTyTUT BADAWczy
u l. Nadwiślańska 273, 05 - 42O Józefów k/Otwocka
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Ac 063

śwlnoecrwo DopUszczEN IA

Nr 4533/2O22
Na podstawie art, 7 Ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpożarowej

centrum Naukowo-BadaWcze ochrony PrzeciwpożaroWej
im. Józefa Tuliszkowskie8o - Państwowy lnstytut BadaWczy na wniosek:

oGNlocHRoN s.A.
Ul. Przemysłowa 42
34-120 AndrychóW

Gaśnica pfo§zkowa typ GP-9x ABc/MP

oGNlocHRoN s.A.
ul. PrzemYsłowa 42
34-120 AndrychóW

oGNlocHRoN s.A.
ul. Przemysłowa 42
34-120 AndrychóW

PN-EN 3-7+Alj2008 Gaśnice przenośne --
Wymagania eksploatacyine i metody badań.

5peinia Wyrnagania część 7; charakterystyki,

Dokumentacja:
1, Wnio5ek o plzeprowadZeIe procesu doptrSzcżenia Wyrobu numer 

'i07,/]!.]i 
ż dnia li;5_a]i.

oraz wn iosek o Zmia nę dopuszczenia WVrobu n umer 7959/2025 z dola 2f .c5.2a25 r .

2, SpraWoZdan e : badan nr ża157a1l laG 23 Z dnia 18,09,2015 r,, SpraWoZoanie z badan nr 20190149/oG
40 Z drlia ?2,05 2019 r,, 5praWoZdan]e Z badań nr 2009 F 0589/EB 09 z dnia 30 03,2009 r. wykonanych
W MPA Dresden, sprawożdanie Z badań nr 1,6)_9lBCl16 ż dn]a 06 a4.2ol6 r , sprawożdan e Z oadan
nr 182/BU/'20 z dnia 09 06 2020 r, SpraWoZdanle z badań nr 197/B'al25u dnia 22,08,2025 r Wykonallych
W Zespole LabcratorióW Urządżen s.odkóW Gasniczych BU cNBoP-PlB oraz sprawozdan e Z badan
nr EN 12077 z dnia 05.06 2019 r. Wvkonanvch W APRAGAZ,

Świadectwo jest Ważne pod warunkienl przeStrzegania prżeZ u/nio5kodaWcę wymagań ZaWartych
W urnoWie nr,15j3/Dc/cNBoP P B/2a22.

od 16.12.2025 r, .202-1 l.

DYREKTOR CN BOP P]B

$*
b,st, bryg, dr hab

]ózefóW, dnia: 16 Rrudnia 2025 r

zdstępuje świadectwo dopuszczenia nr 4533/2022 z dnid 04.99.2a25 r.

strona 1/2DC/D-21/24.1,1.2a2)
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okres waźnosci świadect\łal
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OCH RONY PRZEC|WPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 273, O5-42O Józefów k/Otwocka

Masa caikowlta

]05c środka gaśniczego

czas dz ałanla

Ac 063

śwlRorcrwo DopUszczENlA
Nr 4533/2022

DAN E TECHNlcZN E lDENryFlKUjĄcE WYRoB

Gaśnica proszkowa typ 6P-9x ABc/MP

do gaszenia pożaróW grupy A, B ] c

-14kg

9kc

min, 15 s

azot Nż

Ciśnienie robocze W temperaturZe 20"c

z zo18 l. poz, 984, z 2022 l - poz. 22a2|.

DYRE KTOR CNBOP P B
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J,St, bryg, dr hab

]óZefóW dn]a 16 gru

zdstępuje świądectwo dopuszczenid ft 4533/2022 z dniq 04.09.2025 r,

strona 2/2

Rodża] środka gaśn]czego prosżek gaśntczy FUREx s ABc

cżynnik roboczy

15 bar

ciśnlenie próbne Zbiorn]ka 21 bar

Zakres temperatu r sto5owan]a od 30"c do +60 "C

pożar testowy 55 A 233 B

Gaśnica może bvć Wyposażona W dedykowany Wspornik mocujący

óC/D-2I/ż4.1_ża)7
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WARUNKl DoDATKoWE l UWAGI:

zl1dnie z § 17 rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobów służących zapeWnieniu bezpieczeństwa pUblicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także Zasad Wydawania dopusżczenia tych wyrobów do Użytkowania (Dz_ U. nr 143 poz.1oo2)
zm.: Dz, U. z2olor.nr85,poz_553,z2oI8r-poz.984,z2022r.paz.2282)wyrób powinien byćoznakowany
znakiem jednostki dopuszcza.iącej i dodatkowo numerem niniejszego śWiadectwa,
Wyrób spełnia Wymagania pkt. 7.1 zalącznika do rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych
i Administracii z dnia 20 czerwca 2007 r. W sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad Wydawania
dopuszcz€nia tych WyrobóW do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 7oot zrn,i Dz. U. z 2o1o r. nr 85, poz. 553,

[,4 in imaina skuteczność 8aśnlcza


